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مقدمه :

همه ساله مقادير معتنابهي تجهيزات مربوط به خـطوط انتقال و فوق توزيع توسط شركتهاي تابعه توانير خريداري مي‌شود كه با توجه به تنوع كالاهاي ارائه شده به بازار مصرف  از نظر كيفيت ساخت و طراحي ، قيمت و همچنين بارمالي هنگفت اين خريدها لازم است روشي جامع و يكپارچه جهت ارزيابي پيشنهادات شركت كنندگان در مناقصات مربوط به خريد تجهيزات مزبور تدوين گردد تا در كليه شركتهاي تابعه بصورت يكنواخت بكار برده شود . استفاده از رويه مذكور ضمن افزايش دقت عمل در ارزيابي فني و توانائيهاي پيشنهاددهندگان و به حداقل رساندن اعمال سليقه هاي كارشناسان ارزيابي و خطاهاي انساني ، ميتواند در حركت و پويايي شركتهاي سازنده در جهت ارتقاء توان فني و مهندسي و ساخت تجهيزات مؤثر واقع شود و عملا" سازندگان و فروشندگان با دانستن معيارهاي ارزيابي از ديدگاه خريداران و مصرف كنندگان در صنعت برق از دغدغه هاي نحوه ارزيابي سيستم مناقصه گزار در زمان گشايش پاكات فني رهائي يافته و با تمـام توان خويش نسبت به برنامه ريزي و افزايش كيفيـت تـوام با كاهـش هزينه هاي توليد و خريد خود براي رقابت سالم با ساير رقباء اقدام نمايند.

همچنين ايجاد روش ارزيابي يكسان موجب افزايش سرعت رسيدگي به پيشنهادات فني سازندگان و فروشندگان شده و در چارچوب مذكور امكان رفع ابهامات و پاسخگويي به اعتراض پيشنهاددهندگان در نحوه برگزاري مناقصات و امتيازات به حداقل ميرسد.

 در اين مجموعه روش ارزيابي پيشنهادات شركت كنندگان در مناقصات مربوط به خريد تجهيزات خطوط انتقال نيرو تدوين گرديده است.

1ـ روش ارزيابي
ايجاد رقابت سازنده بين تأمين كنندگان تجهيزات و ارائه كنندگان خدمات از مهمترين ساز و كارهاي كاهش قيمت و افزايش كيفيت و در نهايت بهبود بهره‌وري در صنعت برق به شمار مي‌آيد. ارزيابي فني و مالي پيشنهادها در مناقصات دو مرحله‌اي يكي از فرآِيندهائي است كه عدم شفافيت در آنها ميتواند موجب مخدوش شدن اسناد مناقصه و بروز مشكلاتي بين شركت كنندگان در مناقصه و دستگاه مناقصه گزار گردد. فرآيند برگزاري مناقصه بايستي بگونه‌اي سازمان يابد تا با ايجاد فضاي اطمينان بخش از يك رقابت سازنده بين تمام پيشنهاددهندگان ، دستيابي به بهترين پيشنهاد از نظر فني و مالي ميسر گردد. در اين راستا ارزيابي تجهيزات خطوط انتقال نيرو اولين مجموعه ايست كه جهت استفاده واحدهاي تابعه شركت توانير تدوين گرديده است.

خطوط انتقال نيرو مجموعه‏اي از تجهيزات شامل برج ، مقره ، سيم و يراق آلات و سيستم زمين ميباشد. كه كيفيت هر يك بصورت جداگانه قابل بررسي و ارزيابي است ، از اينرو جهت مقايسه كيفيت تجهيزات پيشنهادي و توانائيهاي پيمانكاران كه در هر مناقصه براي هر يك از تجهيزات مذكور ارائه ميگردد ، ابتدا بايد رديفهاي كاري و نوع تجهيزات پيشنهادي آنها را بررسي و مورد ارزيـابـي قرار داده و نهايتا" با جمع‏بندي مقايسه‏اي در مورد كيفيت فني و مهندسي تجهيزات ارائه شده از سوي پيشنهاد دهندگان نسبت به تعيين امتيازات اقدام نمود و آنگاه با در نظر گرفتن قيمت پيشنهادي هر يك از پيمانكاران ، اقدام به ارزيابي فني و مالي پيشنهادات نموده و مناسبترين پيشنهاد را انتخاب نمود.
 در اين مجموعه انجام ارزيابي بر اساس تجربيات حاصله در خطوط انتقال و بشرح مراحل زير انجام ميشود. 

مرحله اول : تعيين تجهيزات خط به تفكيك و تعيين درصدهاي وزني هر يك از تجهيزات در جـدول RC  براي سطوح ولتـاژ 400 و 230 و 132 و 63 كيلوولـت مطابق جـداول A1 – A2  و B1 – B2 .
تبصره :  درصد وزني تجهيزات درج شده در سطوح ولتاژهاي مختلف براي خطوطي كه در كشور كاربرد بيشتري دارند در نظر گرفته شده اند .
مرحله دوم : تعيين درصد وزنی معيارهای امتياز دهی هر يک از عوامل و شاخص های ارزيابي:
در اين مرحله جداولي بصورت جداول ذيل تشكيل شده كه شامل درصد وزني براي هر يک از عوامل و شاخص های ارزيابی تجهيزات ميباشد .

	· جدول TL
	دكلهاي فولادي خطوط انتقال

	· جدول HE
	يراق آلات ، ملحقات و سيستم زمين

	· جدولIP
	مقره ها سراميک/ شيشه

	· جدولIC
	زنجيره مقره های کامپوزيت   

	· جدول CN
	سيم هادي

	· جدول SH
	سيم محافظ

	· جدول OP
	کابل  OPGW


مرحله سوم : جداول ارزيابی مشخصات فنی تجهيزات و تعيين درصد وزنی معيارهای امتياز دهی هر يک از شاخص های فنی تجهيزات:

در اين مرحله جداولي با عناوين جداول ذيل تشكيل شده كه شامل امتياز براي هر يک از عوامل و شاخص های فنی تجهيزات و همچنين معيارها و مبناي ارزيابي هر يك از مشخصات پيشنهادي و نهايتا" گزينه هائی بصورت درصد جهت نحوه تقسيم بندي و امتيازدهي مشخصات فنی ميباشد.

	· جدول TL 1
	دكلهاي فولادي خطوط انتقال

	· جدول TL 2
	پيچ و مهره دکلهای فولادی

	· جدول HE 1
	اطلاعات فنی عمومی يراق آلات ، ملحقات و سيستم زمين

	· جدول HE 2
	اطلاعات فنی خاص يراق آلات ، ملحقات و سيستم زمين

	· جدولIP 1 
	مقره ها سراميک/ شيشه

	· جدول IC 1 
	زنجيره مقره های کامپوزيت   

	· جدول CN 1
	سيم هادي

	· جدول SH 1
	سيم محافظ

	· جدول OP 1
	کابل  OPGW


مرحله چهارم : دراين مرحله براي هر يك از سازندگان جدولي بشرح جداول ذيل تنظيم شده است كه اين جدول مي بايست توسط دستگاه مناقصه گزار بهمراه ساير اسناد مناقصه در اختيار شركت‌كنندگان در مناقصه گذاشته شود تا مدارك و اطلاعات درخواستي توسط پيشنهاددهندگان ارائه و به كميته فني و بازرگاني تحويل گردند.

	· جدول TL 3
	دكلهاي فولادي خطوط انتقال

	· جدول TL 4
	پيچ و مهره دکلهای فولادی

	· جدول HE 3
	يراق آلات ، ملحقات و سيستم زمين

	· جدولIP 2 
	مقره ها سراميک/ شيشه

	· جدول IC 2 
	زنجيره مقره های کامپوزيت   

	· جدول CN 2
	سيم هادي

	· جدول SH 2
	سيم محافظ

	· جدول OP 2
	کابل  OPGW


مرحله پنجم : ارزيابي عملكرد ، سوابق و كيفيت كار سازندگان :

در اين مرحله جهت بررسي سابقه و عملكرد هر يك از سازندگان جداولی با عناوين زير و مطابق فرم هاي ارائه شده در اين گزارش تنظيم و مشخصه هاي اصلي به همراه درصد وزني آنها كه مي توانند تعيين كننده نحوه عملكرد هر سازنده باشند در آن ذكر شده است . آنگاه مي توان امتياز مربوط به هر سازنده را در ارتباط با هر يك از مشخصات با نظر كارشناسان مربوطه تعيين نموده و يا با اعمال نتايج پرسشنامه هائي كه مشخصه هاي ذكر شده در جداول اخير بعنوان موضوع سوالات اين پرسشنامه مطرح ميشوند ميتوان نظر مجـريان پروژه ها و شركت هاي تابعه وزارت نيرو و همچنين مشاوران را جمع بندي نموده و نتايج حاصله را كه نشان‏دهنده كيفيت كار و عملكرد سازندگان ميباشد ، مورد ارزيابي قرار داد.
	· جدول TL 5
	سازنده دكلهاي فولادي خطوط انتقال

	· جدول TL 6
	طراح دكلهاي فولادي خطوط انتقال

	· جدول TL 7
	سازنده پيچ و مهره دکلهای فولادی

	· جدول HE 4
	سازنده يراق آلات ، ملحقات و سيستم زمين

	· جدولIP 3 
	سازنده مقره ها سراميک/ شيشه

	· جدول IC 3 
	سازنده زنجيره مقره های کامپوزيت   

	· جدول CN 3
	سازنده سيم هادي

	· جدول SH 3
	سازنده سيم محافظ

	· جدول OP 3
	سازنده کابل  OPGW


مرحله ششم : ارزيابي تست ها و تايپ تست تجهيزات :

در اين مرحله جهت بررسي و ارزيابي تست ها و تايپ تست تجهيزات ارائه شده از سوی سازندکان و پيشنهاددهندگان جداولی با عناوين زير تشگيل شده است :
	· جدول TL 8
	تايپ تست دكلهاي فولادي خطوط انتقال

	· جدول HE 5
	تايپ تست زنجيره يراق آلات 

	· جدول HE 6
	تايپ تست اسپيسر دمپر

	· جدول HE 7
	تايپ تست  دمپر

	· جدولIP 4 
	تايپ تست مقره ها سراميک/ شيشه

	· جدول IC 4 
	تايپ تست  زنجيره مقره های کامپوزيت   

	· جدول IC 5 
	Design Test  زنجيره مقره های کامپوزيت   

	· جدول CN 4
	تايپ تست  سيم هادي

	· جدول SH 4
	تايپ تست  سيم محافظ

	· جدول OP 4
	تايپ تست  کابل  OPGW


2- نمودار تقسيم بندي تجهيزات خطوط انتقال نيرو 
با عوامل دخيل در ارزيابي
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در  مناقصات

           

 توانير

 شرکت مادر تخصصی مديريت توليد ، انتقال نيروي و توزيع برق ايران
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3-  راهنمای نحوه ارزيابي و جداول مرجع
مندرجات : 

1-3   راهنمای کاربرد جداول ارزيابی و تعيين عوامل فنی و امتياز دهی تجهيزات

2-3   جدول RC  : جمع بندی كليه مراحل ارزيابي و امتياز دهي عوامل فنی تجهيزات
3-3  جداول درصدهاي وزني تجهيزات خطوط انتقال نيرو

4-3   جداول جمع بندی و نحوه بررسي ، امتياز دهي و ارزيابي پيشنهاددهندگان 

1-3   راهنمای کاربرد جداول ارزيابی و تعيين عوامل فنی و امتياز دهی تجهيزات

در پيوست اين بخش جدول راهنمای کاربرد جداول ارزيابی و تعيين عوامل فنی و امتياز دهی تجهيزات خطوط انتقال نيرو ارائه شده است .
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مرحله  اول :
2-3   جدول RC  : جمع بندی كليه مراحل ارزيابي و امتياز دهي عوامل فنی تجهيزات
در اين بخش جدول RC  که در آن جمع بندی كليه مراحل ارزيابي و امتياز دهي عوامل فنی تجهيزات و نتايج بررسيها و امتيازهاي كسب شده توسط پيشنهاددهندگان در اين جدول درج ميگردد ، ارائه گرديده است .

اين جدول شامل رديف و ستون هائی به شرح ذيل ميباشد :

· نوع تجهيزات .  
·  امتياز کسب شده از مبنای 100 (که از مراحل بعدی ارزيابی کسب ميشود ) .
· ضريب اهميت تجهيزات که بايستی از جداول A1- A2 و B1 – B2 استخراج شوند . 
· امتياز فنی کل اخذ شده که حاصلضرب امتياز کسب شده از 100 در ضريب اهميت تجهيزات ميباشد .
· جمع کل امتياز فنی هر پيشنهاددهنده از مينای 100 .
جدول RC
امتياز فني كل اخذ شده توسط پيشنهاددهنده از تجهيزات خطوط انتقال نيرو

	رديف
	نوع تجهيزات
	شماره جدول
	امتياز فني كسب شده از 100
A
	*

ضريب‌اهميت تجهيزات

F
	امتياز فني‌كل اخذ شده

A * F

	1
	برج
	TL
	
	
	

	2
	يراق‌آلات ، ملحقات و سيستم زمين 
	HE
	
	
	

	3
	مقره:  - مقره سراميك/شيشه
	IP
	
	
	

	
	        - زنجيره مقره كامپوژيت
	IC
	
	
	

	4
	سيم هادي 
	CN
	
	
	

	5
	سيم محافظ
	SH
	
	
	

	6
	كابل OPGW
	OP
	
	
	

	
	جمع كل امتياز فني پيشنهاددهنده از 100
	
	


* مقادير اين ستون بايستي از جداول A1-A2 (استفاده تنها از سيم شيلد واير) و يا جداول B1-B2 (استفاده از كابل OPGW ) استخراج شوند .
3-3  جداول درصدهاي وزني تجهيزات خطوط انتقال نيرو

در اين جداول درصدهاي وزني تجهيزات خطوط انتقال نيرو براي سطوح ولتاژ 400 و  230 و 132 و 63 كيلوولت و خطوط مختلف تعيين شده است.

در اين بخش سری جداول A جهت کاربرد سيمهای معمولی و رايج بعنوان شيلد واير و در دو جدول جداگانه تشكيل داده شده است . جدول A1  براي زماني است كه سيم هادي و سيم محافظ از شركتهاي خارجي و يا شركتهاي جديد داخلي تهيه ميشود و جدول A2  براي زماني است كه سيم هادي و سيم محافظ از شركتهاي معتبر داخلي تهيه ميشوند .
با توجه به اينکه کابلهای OPGW علاوه بر وظيفه حفاظت خطوط انتقال در مقابل صاعقه وظيفه تبادل اطلاعات را بعهده داشته و در رده يک تجهيز مخابراتی نيز محسوب ميشوند و همچنين ارزش قيمت آن در مقابل سيم های محافظ معمولی بسيار متفاوت است سری جداول B جهت کاربرد کابل های OPGW و سيم شيلدواير بصورت توام و جداگانه پيش بينی و در دو جدول جداگانه درصد وزنی تجهيزات درج شده است . جدول B1  براي زماني است كه سيم هادي و سيم محافظ از شركتهاي خارجي و يا شركتهاي جديد داخلي تهيه ميشود و جدول B2  براي زماني است كه سيم هادي و سيم محافظ از شركتهاي معتبر داخلي تهيه ميشوند .

1-3-3  کاربرد سيم های معمولی بعنوان شيلدواير

· جدول A1 : درصد وزنی تجهيزات – سيم هادی و محافظ سازندگان خارجی
· جدول A2 : درصد وزنی تجهيزات – سيم هادی و محافظ سازندگان داخلی
 2-3-3  کاربرد کابل های OPGW بعنوان شيلدواير

· جدول B1 : درصد وزنی تجهيزات – سيم هادی و محافظ سازندگان خارجی
· جدول B2 : درصد وزنی تجهيزات – سيم هادی و محافظ سازندگان داخلی
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مرحله دوم :

4-3   جداول مربوط به تعيين درصد وزنی ، معيارهای امتيازدهی هر يک از عوامل و شاخص های  ارزيابي  

در اين بخش جداول جمع بندی و نحوه بررسي ، امتياز دهي و ارزيابي پيشنهاددهندگان به شرح زير پيوست گرديده اند.

در اين جداول نسبت به تعيين درصد وزنی برای معيارهای امتياز دهی هر يک از عوامل و شاخص های تجهيزات اقدام شده است و نتايج بررسيها و امتيازهای کسب شده توسط پيشنهاددهندگان در اين جداول مشخص ميگردد.
اين جداول شامل درصد وزني براي هر يک از عوامل و شاخص های ارزيابی تجهيزات ميباشند .

	· جدول TL
	دكلهاي فولادي خطوط انتقال

	· جدول HE
	يراق آلات ، ملحقات و سيستم زمين

	· جدول IP
	مقره ها سراميک/ شيشه

	· جدول IC
	زنجيره مقره های کامپوزيت   

	· جدول CN
	سيم هادي

	· جدول SH
	سيم محافظ

	· جدول OP
	کابل  OPGW


06 - Tower Lattice - TL.xls

07 - Hardware Fitting - HE.xls
09 - Insulator Porcelin - IP.xls
08 - Insulator Composite - IC.xls
10 - Conductor - CN.xls
11 - Shield Wire - SH.xls

12 - OPGW - OP.xls
مرحله سوم :
4- جداول ارزيابي
مشخصات فنی تجهيزات و تعيين درصد وزنی معيارهای امتيازدهی 
هر يک از شاخص های فنی تجهيزات
مندرجات :
1-4    
جداول مشخصات فنی تجهيزات 

2-4
جداول  ارائه اسناد و مدارك سازندگان 

3-4
جداول  ارزيابي عملكرد ، سوابق و كيفيت كار سازندگان 

4-4
جداول تست ها و تايپ تست

            1-4   جداول مشخصات فنی تجهيزات 

در اين بخش جداول ارزيابی مشخصات فنی تجهيزات و تعيين درصد وزنی و معيارهای امتيازدهی هر يک از شاخصه های فنی تجهيزات به شرح جداول زير درج شده است .

	· جدول TL 1
	دكلهاي فولادي خطوط انتقال

	· جدول TL 2
	پيچ و مهره دکلهای فولادی

	· جدول HE 1
	اطلاعات فنی عمومی يراق آلات ، ملحقات و سيستم زمين

	· جدول HE 2
	اطلاعات فنی خاص يراق آلات ، ملحقات و سيستم زمين

	· جدولIP 1 
	مقره ها سراميک/ شيشه

	· جدول IC 1 
	زنجيره مقره های کامپوزيت   

	· جدول CN 1
	سيم هادي

	· جدول SH 1
	سيم محافظ

	· جدول OP 1
	کابل  OPGW


اين جداول شامل  ستون هائی به شرح ذيل ميباشند :

ـ ستون اول : در اين ستون شماره رديف ذكر شده است.

ـ ستون دوم : در اين ستون مشخصات فني مشخص شده است. 

ـ ستون سوم : در اين ستون درصد وزني هر يك از مشخصات فني مشخص شده است .

ـ ستون چهارم : در اين ستون معيار و مبناي ارزيابي مشخص شده است و چنانچه اطلاعات و مدارك ارائه شده توسط پيشنهاددهنده با اين ستون مطابقت داشته باشد درصد وزني مربوطه را كسب خواهد نمود .

ـ ستون پنجم : در اين ستون گزينه هاي بررسي و امتياز دهي پيشنهاددهندگان مشخص شده است و اطلاعات و مدارك ارائه شده توسط پيشنهاددهنده بر اساس گزينه هاي اول تا سوم ارزيابي و امتياز دهي خواهند شد .

06 - Tower Lattice - TL.xls
07 - Hardware Fitting - HE.xls
07 - Hardware Fitting - HE.xls
09 - Insulator Porcelin - IP.xls
08 - Insulator Composite - IC.xls
10 - Conductor - CN.xls
11 - Shield Wire - SH.xls
12 - OPGW - OP.xls
مرحله چهارم :
2-4 جداول  ارائه اسناد و مدارك سازندگان 
در اين بخش جداولی جهت ارائه اسناد و نوع مدارک هر يك از سازندگان تجهيزات مطابق جداول ذيل تنظيم شده است .

	· جدول TL 3
	دكلهاي فولادي خطوط انتقال

	· جدول TL 4
	پيچ و مهره دکلهای فولادی

	· جدول HE 3
	يراق آلات ، ملحقات و سيستم زمين

	· جدولIP 2 
	مقره ها سراميک/ شيشه

	· جدول IC 2 
	زنجيره مقره های کامپوزيت   

	· جدول CN 2
	سيم هادي

	· جدول SH 2
	سيم محافظ

	· جدول OP 2
	کابل  OPGW


اين جداول شامل  ستون هائی به شرح ذيل ميباشند :

ـ ستون اول : در اين ستون شماره رديف ذكر شده است.

ـ ستون دوم : در اين ستون شرح اسناد و مدارك و اطلاعات خواسته شده از سازندگان درج شده است . پيشنهاددهنده ميبايست اطلاعات راتكميل و مدارك خواسته شده را بطور كامل ارائه نمايد 

ـ ستون سوم : در اين ستون درصد وزني هر يك از اسناد ومدارك مشخص شده است .

ـ ستون چهارم : در اين ستون معيار و مبناي ارزيابي مشخص شده است و چنانچه اطلاعات تكميلي و مدارك ارائه شده توسط پيشنهاددهنده با اين ستون مطابقت داشته باشد امتياز كامل رديف مربوطه را كسب خواهد نمود .

ـ ستون پنجم : در اين ستون گزينه هاي بررسي و امتياز دهي پيشنهاددهندگان درج شده است و اطلاعات تكميلي و مدارك ارائـه شـده توسـط پيشنهاددهنـده بر اساس گزينه هاي اول تا دوم ارزيابي و امتياز دهي خواهند شد .

06 - Tower Lattice - TL.xls
07 - Hardware Fitting - HE.xls
09 - Insulator Porcelin - IP.xls
08 - Insulator Composite - IC.xls
10 - Conductor - CN.xls
11 - Shield Wire - SH.xls
12 - OPGW - OP.xls
مرحله پنجم :

3-4   جداول  ارزيابي عملكرد ، سوابق و كيفيت كار سازندگان 
در اين بخش جداولی با عناوين زير جهت ارزيابي عملكرد ، سوابق و كيفيت كار سازنـدگان كه مي توانند تعيين كننده نحوه عملكرد هر سازنده باشند به شرح جداول ذيل تنظيم شده است ، که فرم های مربوطه نيز پيوست شده اند.
	· جدول TL 5
	سازنده دكلهاي فولادي خطوط انتقال

	· جدول TL 6
	طراح دكلهاي فولادي خطوط انتقال

	· جدول TL 7
	سازنده پيچ و مهره دکلهای فولادی

	· جدول HE 4
	سازنده يراق آلات ، ملحقات و سيستم زمين

	· جدولIP 3 
	سازنده مقره ها سراميک/ شيشه

	· جدول IC 3 
	سازنده زنجيره مقره های کامپوزيت   

	· جدول CN 3
	سازنده سيم هادي

	· جدول SH 3
	سازنده سيم محافظ

	· جدول OP 3
	سازنده کابل  OPGW


· در ستون دوم اين جداول مجموعه سئوالاتي در خصوص قابليت ها و عملكرد سازنده در پروژه هاي قبلي ارائه شده است . نظريات مجريان پروژه ها ، متخصصين ، واحدهاي مختلف شركتهاي تابعه  و مهندسين مشاور در ارتباط با سئوالات مطروحه مي‏تواند جمع‏بندي مناسب و مطلوبي را بدست بدهد كه در اين زمينه بايستي با ارسال پرسشنامه هايي  بصورت دوره‏اي امتيازات پيمانكاران و سازندگان را همواره به روز نمود . 
06 - Tower Lattice - TL.xls
07 - Hardware Fitting - HE.xls
09 - Insulator Porcelin - IP.xls
08 - Insulator Composite - IC.xls
10 - Conductor - CN.xls
11 - Shield Wire - SH.xls
12 - OPGW - OP.xls
مرحله ششم :

4-4  جداول تست ها و تايپ تست
در اين مرحله جهت بررسي و ارزيابي تست ها و تايپ تست تجهيزات ارائه شده از سوی سازندکان و پيشنهاددهندگان جداولی با عناوين زير تشکيل شده است :

	· جدول TL 8
	تايپ تست دكلهاي فولادي خطوط انتقال

	· جدول HE 5
	تايپ تست زنجيره يراق آلات 

	· جدول HE 6
	تايپ تست اسپيسر دمپر

	· جدول HE 7
	تايپ تست  دمپر

	· جدولIP 4 
	تايپ تست مقره ها سراميک/ شيشه

	· جدول IC 4 
	تايپ تست  زنجيره مقره های کامپوزيت   

	· جدول IC 5 
	Design Test  زنجيره مقره های کامپوزيت   

	· جدول CN 4
	تايپ تست  سيم هادي

	· جدول SH 4
	تايپ تست  سيم محافظ

	· جدول OP 4
	تايپ تست  کابل  OPGW


اين جداول شامل دو بخش ميباشند :

I. بخش اول مربوط به طرحهاي جديدي كه نياز به تايپ تست دارند كه ميبايست توسط پيشنهاددهنده محل تايپ تست و رديفهاي آزمايش مربوطه مطابق با استانداردهای درخواستی مشخص گردد .
II.  بخش دوم مربوط به طرحهاي موجودي است كه در صورت داشتن گواهي تايپ تست نياز به انجام تايپ تست نميباشد و تنها ارائه گواهي تايپ تست از آزمايشگاههای معتبر   در حضور شخص ثالث كفايت مي‏كند.  

06 - Tower Lattice - TL.xls
07 - Hardware Fitting - HE.xls
09 - Insulator Porcelin - IP.xls
08 - Insulator Composite - IC.xls
10 - Conductor - CN.xls
11 - Shield Wire - SH.xls
12 - OPGW - OP.xls
5ـ معيارهای پذيرش و رد پيشنهادات فنی
در اين بخش معيارهای پذيرش و رد پيشنهادات فنی براساس امتيازات کسب شده از سوی هريک از پيشنهاددهندگان بصورت زير پيشنهاد شده است :

1. معيار پذيرش و رد پيشنهادات فنی در زمينه تجهيزات خطوط انتقال :
· پذيرش پيشنهاد : کسب حداقل امتياز 65 از 100   
· پيشنهاد مردود : کسب امتياز کمتر از 65
2. در صورت عدم درج مشخصات فنی برای هر يک از رديفها ، عدد صفر برای رديف مذکور منظور ميگردد و فرض بر اين خواهد بود که پيشنهاددهنده سهوا" رديف مذکور را تکميل ننموده و مطابق مفاد و شرايط مناقصه کليه شاخص های مشخصات فنی اسناد مناقصه و استانداردهای اشاره شده در آن را جهت اجرا مورد تائيد دارد.
3. در صورت درج مقادير و شاخص هائی پائين تر از رنج های درخواستی در اسناد مناقصه ، درج استانداردهای مغاير و يا با کلاس پائين تر از استانداردهای درج شده در مشخصات فنی باعث رد پيشنهاد رديف مربوطه (Reject Item) ميگردد ، که در اين وضعيت با ثبت مورد رد پيشنهاد ، امتياز پيشنهاددهنده در کل بخشی که دارای رديف (Reject Item) ميباشد صفر ميگردد و در صورت اخذ امتياز فنی مورد قبول از سوی پيشنهاددهنده مطابق رديف 1 ، بايستی پيشنهاد مذکور مشروط شده و اصلاح آن بدون تغيير امتياز فنی از پيشنهاددهنده درخواست شود ( در صورت عدم اصلاح پيشنهاد از سوی پيشنهاددهنده با نظر کميسيون مناقصه کل پيشنهاد مردود اعلام ميگردد). 
4. در صورت عدم درج مشخصات از سوی پيشنهاددهنده در بخشهای طراحی و يا اطلاعات خاص و ويژه خارج از حوزه مشخصات فنی درج شده در اسناد مناقصه بعنوان مقادير گارانتی از سوی پيشنهاددهنده باعث رد پيشنهاد رديف مربوطه (Reject Item) ميگردد ، که در اين وضعيت با ثبت مورد رد پيشنهاد ، امتياز پيشنهاددهنده در کل تجهيزاتی که دارای رديف (Reject Item) ميباشد صفر ميگردد و در صورت اخذ امتياز فنی مورد قبول از سوی پيشنهاددهنده مطابق رديف 1 ، بايستی پيشنهاد مذکور مشروط شده و تکميل آن بدون تغيير امتياز فنی از پيشنهاددهنده درخواست شود ( در صورت عدم اصلاح پيشنهاد از سوی پيشنهاددهنده با نظر کميسيون مناقصه کل پيشنهاد مردود اعلام ميگردد).
6 ـ روش تراز نمودن قيمت و تعيين تناسب بين امتياز فني و قيمت

روش ارزيابي فني و مالي پيشنهادات (روش تراز نمودن قيمت)

جهت تعيين قيمت مناسب در مناقصه‌هاي مربوط به تجهيزات خطوط انتقال نيرو (برنده مناقصه) بايستي پس از ارزيابي فني و مشخص شدن امتياز فني هر يك از مناقصه‌گران مبادرت به ارزيابي فني و مالي پيشنهادات نمود، با تأثير دادن امتيازات فني در قيمتها و سپس مقايسه قيمتهاي تراز شده برنده مناقصه تعيين خواهد شد.

دو روش جهت تراز نمودن قيمتها بشرح زير تدوين گرديده كه دستگاه مناقصه گزار بايستي قبل از برگزاري مناقصه روش مورد عمل را مشخص نموده و سپس روش انتخابي را در اسناد مناقصه درج نمايد. روشهاي ترازسازي قيمتها بشرح زير ميباشد.

روش اول : تراز سازي قيمتها با دامنه تغيير امتيازات فني از 90 تا 65 قيمت تراز شده هر پيشنهاد بترتيب زير محاسبه ميگردد.
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	امتياز تراز شده
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	قيمت تراز شده
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	قيمت پيشنهادي هر يك از شركتها
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	امتياز فني حاصل از محتويات پاكت "ب"  هر پيشنهاد
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	ضريب تأثير پذيري كه از 10% تا 40% متغير خواهد بود.
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تبصره : ضريب تأثيرپذيري با توجه به طبيعت و ماهيت تجهيزات خطوط انتقال نيرو قبل از برگزاري مناقصه توسط دستگاه اجرائي تعيين و در اسناد مناقصه درج ميگردد.
روش دوم : ترازسازي پيشنهادات با دامنه تغيير امتياز از 100 تا 65 قيمت تراز شده هر پيشنهاد بترتيب زير محاسبه ميگردد.
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	امتياز تراز شده هر پيشنهاد
	
[image: image13.wmf]u

D

=



	قيمت تراز شده
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	قيمت پيشنهادي هر يك از شركتها
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	امتياز فني حاصل از محتويات پاكت "ب"  هر پيشنهاد
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	ضريب تأثير پذيري كه از 10% تا 40% متغير خواهد بود.
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تبصره : ضريب تأثيرپذيري با توجه به طبيعت و ماهيت تجهيزات خطوط انتقال نيرو قبل از برگزاري مناقصه توسط دستگاه اجرائي ذيربط تعيين و در اسناد مناقصه درج ميگردد.
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